




































































































































































































Fiche 2019 Agglomération d'assainissement : THUMERIES

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : THUMERIES STEP / AA-0078

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD Milieu récepteur : Fossé du Maroc

Date de mise en service : 31/12/1989 Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Type de station : Boues activées aération prolongée Capacité nominale : 9 917 EH

Communes associées

Nom Maître d'ouvrage Exploitant du réseau Agence de l'eau

ATTICHES Siden-Sian Siden-Sian Pecquencourt Nord Agence de l'Eau Artois-Picardie

BERSEE Siden-Sian Siden-Sian Pecquencourt Nord Agence de l'Eau Artois-Picardie

MONS-EN-PEVELE Siden-Sian Siden-Sian Pecquencourt Nord Agence de l'Eau Artois-Picardie

THUMERIES Siden-Sian Siden-Sian Pecquencourt Nord Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres DBO5 DCO MES P NGL N-NH4+

Capacité (kg/jour) 595,0 1 485,0 765,0 34,0  120,0

Charge entrante 2019 (kg/jour) 127,92 437,03 222,33 5,79 53,46 52,55

Débit nominal (m3/jour) 1 275 Débit de référence (PC95) (m3/j) 2019 2 776

Débit de pointe admissible (m3/h) 125 Volume traité (m3/an) 2019 475 167

Prescriptions de rejet au 01/01/2019

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles 

Paramètres DBO5 DCO MES P NGL N-NH4+

Normes concentration (mg/l) 30,00 90,00 30,00

Normes concentration

rédhibitoires (mg/l)

50 250 85

Normes rendement (%)

Nb dépassements autorisés/an 2 3 3 0 0 0

Résultats

Paramètres DBO5 DCO MES P NGL N-NH4+

Charge sortante 2019 (kg/j) 5,00 35,16 5,97 0,66 9,66 5,77

Rendement 2019 (%) 96,09 91,95 97,32 88,57 81,94 85,82

Boues produites 2019 (TMS) 89,54 Boues évacuées 2019 (TMS) 170,92

Indicateur de performance et conformité ( C = Conforme, NC = Non conforme )

Paramètres Indicateurs Valeur 2019

P254.3 Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %) 95,83

P203.3 Conformité de la collecte des effluents NC

P204.3 Conformité des équipements d'épuration C

P205.3 Conformité de la performance d'épuration C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du

développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le 

point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Généré le 24/09/2020
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